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PANSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
W WABRZEZNIE
87-200 Wabrzeino, ul. 1 Maja 46
tel. fax. (056) 688-17-55; 688-17-90, e-mail:pssewabrzezno@wp.pl
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Wabrzezno, dn. 17.12.2009r.

Wojt Gminy Pluznica
87-214 Pluznica

OCENA

- jakos$ci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi
z wodociagu publicznego w Mgowie, gm. Pluznica

Na podstawie art. 1 pkt 1, art. 4, ust 1 pkt 1, Ustawy z dnia 14 marca 1985 r.

o Panstwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2006r. Nr 122, poz. 851 z p6zn. zm. ),

w zwigzku z art. 12 ust. 1 Ustawy z dn. 07 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodg
i zbiorowym odprowadzaniu $ciekéw (Dz. U. z 2006r. Nr 123, poz. 858 z p6zn. zm.),
rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r. w sprawie jako$ci wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2007r. Nr 61, poz. 417), oraz nizej

wymienionych sprawozdan z badan laboratoryjnych, dotyczacych wo

w Mgowie, gm. Pluznica

|

dociagu publicznego

Data poboru

0417PPPPW0017

Lp. Numer sprawozdania i identyfikator punktu Miejsce poboru
poboru
711/N/HK/09 Marian Piatek,
1 (monitoring przegladowy) 13.07.2000r. Uciaz 4, gm.Pluznica
' L.HK-531-832/N/09 0417PPPPW0023 (kurek w kuchni)
(monitoring przegladowy)
3440/2009 04.08.2000r.
2 (monitoring kontrolny — kontrola wewngtrzna) 0417PPPPW0021 Gimnazjum
’ Nowa Wie$ Krélewska 42
5350/2009 10.11.2009r. (kurek w wc)
(monitoring kontrolny — kontrola wewnetrzna) 0417PPPPW0021
o 19282009 0417PPPPWOO1S
, (monitoring przegladowy — kontrola wewnetrzna Stacja Uzdatniania Wody
’ i M . gm. Pluznica
34332000 ITEEFEWE0IS S
(monitoring kontrolny — kontrola wewngtrzna)
i Osrodek Zdrowia
4. i ” :'Bfi?;ézpov?z%rdzz Nowa Wie§ Krolewska 42
(monitoring kontrolny) (kurek w gabinecie zabieg.)
1927/2009 05.05.2000r. ; i s
Stacja Uzdatniania Wod
5| (monitoring kontrolny  kontrola wewnetrzna) 0417PPPPW0017 ]\:Jgiwo am. Phuznica Y
: o 5351/2009 10.11.2000r. (studnia nr 2 — woda surowa)
(monitoring kontrolny — kontrola wewnetrzna)
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Na podstawie przeprowadzonych badan laboratoryjnych wody przez Panstwowy
Inspekcj¢ Sanitarng w ramach biezjcego nadzoru sanitarnego oraz przez jednostke
zarzadzajaca w ramach Kkontroli wewnetrznej Panstwowy Powiatowy Inspektor
Sanitarny w Wabrzeznie stwierdza, ze w zakresie badanych parametréw fizyko-
chemicznych i bakteriologicznych jakosé wody odpowiada wymaganiom, okres§lonym
w rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r. w sprawie jakoSci wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2007r. Nr 61, poz. 417).
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